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は じ め に

静岡県においては、浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定に基づき、静岡県環

境放射能測定技術会が「 浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画」 を策定し、昭和47

年度から浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査を実施している。

この調査結果は、令和4年度第2四半期に各測定機関が実施した測定結果について、

静岡県環境放射能測定技術会が検討、評価した結果を取りまとめたものである。
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(2) バックグラウンド測定

環境試料中の放射能（ γ線放出核種 1地点、ストロンチウム90 1地点、トリ

チウム 2地点及びプルトニウム 1地点）
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Ⅲ 調査結果

１ 空間放射線量率

NaI シンチレーション検出器によるγ線の線量率の調査結果を次に示す。

【 測定結果】

浜岡原子力発電所周辺に設置した14か所のモニタリングステーションにおける

測定結果を表８及び表９に示す。

測定の結果、7月に旧監視センターで10分間平均値が平常の変動幅の上限を上回

ったときがあった（ 資料編2参照）。

また、7月に中町で10分間平均値及び1時間平均値が平常の変動幅の下限を下回

ったときがあった（ 資料編3参照） が、それ以外の測定は、平常の変動幅の範囲内

であった。

【 評 価】

旧監視センターで平常の変動幅の上限を上回ったときがあったが、浜岡原子力発

電所内モニタに異常はなく 、浜岡原子力発電所からの影響ではない。原因は、降雨

による自然変動（ 自然放射性核種の変動） と考えられる。
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表９ 線量率（ １時間平均値） の測定結果 単位： nGy/h

注1) 線は、平常の変動幅の下限を逸脱した値であることを示す。

注2) ( )内は、車両による遮蔽の影響と考えられる期間(令和4年7月30日9時から 16時まで)の値を除い

た場合の測定値である。

測定地点名 平均値 最小値 最大値 平常の変動幅

白 砂 （ 御前崎市） 39 36 75 36～83

中 町 （ 御前崎市） 56
491)

(53) 2)
81 50～87

桜ヶ池公民館 （ 御前崎市） 47 45 78 44～86

上ノ原 （ 御前崎市） 46 44 80 43～105

佐倉三区 （ 御前崎市） 39 37 72 37～83

平 場 （ 御前崎市） 38 36 70 36～103

白羽小学校 （ 御前崎市） 42 40 66 39～90

地頭方小学校 （ 牧之原市） 44 41 70 40～90

旧監視センター （ 御前崎市） 44 43 73 40～76

草 笛 （ 御前崎市） 45 43 74 38～77

新神子 （ 御前崎市） 44 42 79 32～107

浜岡北小学校 （ 御前崎市） 43 40 72 40～87

大東支所 （ 掛川市） 42 40 66 38～80

菊川市水道事務所 （ 菊川市） 48 46 67 44～83
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（ 参考） 集塵終了６時間後の全β放射能 単位： Bq/m3

注1) 「 ＊」 は、「 検出限界未満」 を示す。

測定地点名 最小値 最大値 平常の変動幅

白 砂 （ 御前崎市） ＊1) 0. 15 ＊～0. 38

中 町 （ 御前崎市） ＊ 0. 13 ＊～0. 25

平 場 （ 御前崎市） ＊ 0. 13 ＊～0. 19

白羽小学校 （ 御前崎市） ＊ 0. 11 ＊～0. 19

地頭方小学校 （ 牧之原市） ＊ 0. 14 ＊～0. 29
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( 2) 核種分析

ア 機器分析（ γ線放出核種）

【 測定結果】

浜岡原子力発電所周辺27地点の陸上試料及び海洋試料について、ゲルマニウ
ム半導体検出器を用いた機器分析によるγ線放出核種の測定結果を表11－１～

11－２に示す。

測定の結果、以下の試料でセシウム137が平常の変動幅を上回った（ 資料編4
参照）。

(ア) 陸上試料（ 1/15地点）

土壌（ 1/4地点)

(イ) 海洋試料（ 0/12地点）

該当試料なし

【 評 価】

1試料1地点で平常の変動幅を上回ったが、浜岡原子力発電所内モニタに異
常はなく 、浜岡原子力発電所からの影響ではない。

試料の前処理や測定等に異常はなく 、測定値の経年変化の状況等から、平常
の変動幅を上回った原因は、過去の核爆発実験等の影響に東電事故の影響が加

わったことによるものと考えられる。
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単位： nGy/h
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05御前崎市佐倉三区 線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

06御前崎市平場 線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

07御前崎市白羽小学校 線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

08牧之原市地頭方小学校 線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

※上線は線量率，下線は降雨量
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09御前崎市旧監視センター線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

10御前崎市草笛線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

11御前崎市新神子線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

12御前崎市浜岡北小学校線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

※上線は線量率，下線は降雨量
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13掛川市大東支所線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

14菊川市水道事務所 線量率（ 10分間平均値） と降雨量の時系列グラフ

※上線は線量率，下線は降雨量
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05御前崎市佐倉三区 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

06御前崎市平場 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

07御前崎市白羽小学校 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

08牧之原市地頭方小学校 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

※上線は線量率，下線は降雨量
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09御前崎市旧監視センター 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

10御前崎市草笛 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

11御前崎市新神子 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

12御前崎市浜岡北小学校 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

※上線は線量率，下線は降雨量
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13掛川市大東支所 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

14菊川市水道事務所 線量率（ 1時間平均値） と降雨量の時系列グラフ

※上線は線量率，下線は降雨量
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イ 全計数率と降雨量の時系列グラフ

※上線は計数率，下線は降雨量
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